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CO,-Emissionen in Deutschland und Kyoto-Ziel
in Millionen Tonnen/Jahr

C0,-Emission (temperaturbereinigt)

Kyoto-Ziel

| | | |
1990 1995 2000 2003 2012 Jahr

Quelle: DIW Wochenbericht 08/2003
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COy-Emissionen fossiler Energietrdger
in kg CO,/kWh - Brennstoffeinsatz (H))

' :

Erdgas Heizol Heizol Stein- Braun-

(leicht) (schwer) kohle kohle
Quelle: UBA / DEHST
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Energieverbrauch in Deutschlond Die Heizung verschlingt am meisten

In Deutschlond entflt rund ein Dritel des gesamien Energieverbrauchs Energieverbrouch im Privathaus
ouf Heizung und Wormwaosser

78 % 1 11,0 % Wormwasser

Heizung 4,5 % Sonstige Gercte

3,0% Kihlen, Gefrieren

2,5 % Woschen, Kochen, Spilen
1,0 % Licht
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1. Alter des Heizkessels

2. Leistung des Heizkessels

3. Abgasverluste des Heizkessels

4. Dammung des Heizkessels
und der Rohrleitungen im
Keller: Oberflichen- und
Wirmeverteilungsverluste

5. Optimaler Warmetransport:
Geregelte und richtig dimen-
sionierte Umwalzpumpe,
Hydraulischer Abgleich

6. Regelungstechnik: Witterungs-
und raumgefiihrte Regelung

7. Schornstein: Sanierung oder
neues Abgassystem?

8. Energietrager: Entspricht er
den heutigen Anforderungen?

9. HeizOltank: Entsorgung,
zusatzlicher Raumgewinn
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Altbau
Reihenhaus
Einfamilienhaus

Mehrfamilienhaus

Gebiude ab 1980
Reihenhaus
Einfamilienhaus

Mehrfamilienhaus

Gebidude ab 1995
Reihenhaus
Einfamilienhaus

Mehrfamilienhaus
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100 W/m?
120 W/m?
80 W/m?

80 W/m?
100 W/m?2
70 W/m?

60 W/m?
70 W/m?
50 W/m?

150 W/jm?
200 W/m?
120 Wjm?

Forderung Heizungsanlagenverordnung

Wohngebiude max.
70 W/m?
Freistehende Gebdude max.
100 W/m?

EnEV

30-50 W/m?
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Die Ol-Niedertemperaturheizung:

- Brenner im Keller

- Tankraum im Keller

- Kamin notwendig

- Raumheizung mittels Radiatoren und FuRBbodenheizung
- indirekt beheizter 150 | Speicher

- Thermische Solaranlage zur Einhaltung der EnEV

Die Gas-Brennwertheizung:

- Brenner im Dach

- Gasleitung durch das Gebaude

- kein Kamin notwendig

- Raumheizung mittels NT-Radiatoren und Ful3bodenheizung
- indirekt beheizter 150 | Speicher

- Gasanschluf3 notwendig

- Neutralisationsanlage Kondensat erforderlich

- Thermische Solaranlage zur Einhaltung der EnEV
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Pelletheizung:

- Brenner im Keller

- Lagerraum im Keller

- Kamin notwendig

- Raumheizung mittels Radiatoren und Fuf3bodenheizung
- indirekt beheizter 150 | Speicher

Die Warmepumpenheizung:

- Warmepumpe im Keller

- kein Kamin notwendig

- Raumheizung mittels Ful3bodenheizung

- durch die Warmepumpe beheizter 400 | Speicher-
Frischwassersystem

- keine Legionellengefahr!

- Direktverdampfung mit Erdkollektor
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